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Identifika¢ni adaje
Udaje o stavbé

nazev akce
Stavebni Upravy bytového domu, vytapéni.

misto stavby
katastralni Gzemi: Petivald u Karviné
parcelni &isla pozemk(: 6279

Udaje o stavebnikovi

Mésto Petivald
Gen. Svobody 511
735 41, Petfvald

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Master Design s.r.o.
Bolzanova 1615/1, 110 00, Praha
1C.:28631447

Zodpovédny projektant:

Ing. Jifi Londyn

Kolma 514, Velka Polom, 747 64
€. aut.: 1102669

Vypracoval:
Radek Hladky

Ukol a rozsah zpravy

Na zakladé poZadavku zastupce investora projektant vypracoval projektovou dokumentaci pro

provedeni stavby.

Podklady

stavebni dokumentace
CSN 73 0540

CSN EN 12 831

Budova a jeji tepelné technické vlastnosti

Jedna se o zdény bytovy dim s tfemi nadzemnimi podlaZimi. Obvodova konstrukce z tvarnic
CPP tl. 450 mm s EPS U=0,242 W/m2K, zdi jsou proskleny okny s izolaénim sklem
U=1,2 W/m2K. Stfedni konstrukce tepelné izolovana U=0,151 W/m2K. Podlaha v 1.NP bude
zaizolovana U=0,44 W/m2K Objekt spliiuje CSN 73 0540-2 (11/2011), CSN EN ISO 6946 a
vyhlasku 78/2013. Budova se nachazi v oblasti -15°C. Vypoéty tepelnych ztrat (tepelného
vykonu) byly vypocéteny dle EN 12 831. Celkova tepelna ztrata objektu je 36,870 kW.
Predpokladana potieba energie pro vytapénije 62,4 MWh a 30,3 MWh pro ohfev TV.

Popis zafizeni
Vytapéni

Zdroj

Zdrojem tepla bude plynovy kondenzacni kotel o wvykonu 10,2-40,8 kW, bude obsahovat
3stupriové erpadlo ,ohfev TV (tepla voda) bude Ffegen zasobnikovym zplisobem, zasobnik bude



5.1.2

6.0

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

o objemu 900 I. Systém bude provozovan v jednotném teplotnim spadu 55/45 [°C].
Zdroj je vybaven pojistnym ventilem, ob&hovym &erpadlem, tficestnym ventilem a ekvitermni
regulaci.

Expanzni nadoba bude mit objem 35 I. Nejvy$$i pracovni pretlak bude nastaven na 250 kPa.
Vnitfni prdmér pojistného ventilu min. d,=13,89 mm.

Schéma zapojeni kotelny viz vykres D1.4.A04.

Kotel bude umistén v technické mistnosti ¢.m. 108. Kotel je navrzen jako typ C, spalinova cesta
C53, souosym 80/125 koufovodem svislym vyvedenym nad stiechu.

Otopna soustava

Otopna soustava s teplotnim spadem 55/45 — otopna télesa. Regulace teploty ekvitermni
regulaci (soucasti dodavky zdroje tepla). Napojeni z médénych trubek pajenych na mékko.
Okruh bude nuceny pomoci ob&hového Cerpadla, které bude elektricky Fizeno, dopravni vyska
2,4m, objemovy pratok 4033 kg/h.

Otopna télesa jsou navrzena deskova, plechova, bilé barvy , vyska téles 500 mm, délky a typ a
viz vykresova dokumentace. Otopna télesa budou opatfeny termostatickou hlavici a
odvzduSnovacim ventilem a jejich sougasti bude ventil (napf. kompaktni ventil nebo $roubeni a
ventil).

V projektu bylo uvazovano s kompaktnim ventilem s $esti stupni nastaveni, pokud dojde k
zaméné je nutna pfedimenzace jednotlivych ventil(i.

Hydraulickeé vyvazeni bude pomoci vyvaZzovacich ventill, které budou umistény pfed kazdou
stupackou, krome stupacky €. 1. jejich nastaveni a pfesné umisténi viz D.1.4.A01.

V8echny armatury a potrubi bude zaizolovano dle vyhl. 193/2007.

Soustava bude instalovana tak, aby byla vypustitelna a odvzdu$nitelna. Po provedené montaZi
bude provedeno proplachnuti otopné soustavy napusténi a provedena zkouska té&snosti a
zkougka topna dle CSN 06 0310, béhem které bude zaskolena obsluha zafizeni.

Pozadavky na ostatni profese

Napojeni na elektro rozvody

Plynovy kotel vyzaduje pfipojeni na elektrorozvod. Upravy na elektrorozvodu provede opravnény
pracovnik dle pfislusnych CSN. Je tieba provést kabelaz pro ekvitermni regulaci. Vykon kotle viz.
Tab. €. 1 Tabulka vykont

Napojeni na rozvody ZTI

Bude odvadén kondenzat, vznikajici pfi spalovani plynu.

Stavba

Zajisti jednotlivé prostupy stavebnimi €astmi.

M+R

Je tfeba zapqjit ekvitermni regulaci plynového kotle, je souéasti dodavky kotle.

Zaveér

Tato projektova dokumentace nenahrazuje vyrobné technickou dokumentaci.

www.master-design.cz Bolzanova 1615/1, Datum: 03.2014
info@master-design.cz 110 00, Praha C. zak.: 23-2013
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INVESTOR: Meésto Petfvald, Gen. Svobody 511, 735 41, Petivald

STAVEBNI UPRAVY ZA UCELEM ZMENY UZiVANi DOMU C.P.
1738 NA DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU NA PARCELE
C. 6279 V KATASTRALNIM UZEMi PETRVALD U KARVINE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - ZDRAVOTNI TECHNIKA
Obsah projektu :  Technicka zprava

Vykresova Cast:

D.1.4.E01 - Pldorys zaklad

D.1.4.E02 - Kanalizace - pldorys 1.NP

D.1.4.E03 - Kanalizace - pldorys 2.NP a 3.NP
D.1.4.E04 - Pidorys stfechy

D.1.4.E05 - Vnitini vodovod - pldorys 1.NP
D.1.4.E06 - Vnitini vodovod - pGdorys 2.NP a 3.NP

PARE:

1 2 3 4

VYPRACOVAL: RADEK HLADKY

PROJEKTANT: ING. JIRi LONDYN
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Identifikaéni (daje
Udaje o stavbé

Nazev akce
Zdravotné technicka instalace v BD

misto stavby
katastralni uzemi: Petivald u Karviné
parcelni &isla pozemk(: 6279

Udaje o stavebnikovi

Mésto Petivald
Gen. Svobody 511
735 41, Petfvald

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Master Design s.r.o.
Bolzanova 1615/1, 110 00, Praha
1C.:28631447

Zodpovédny projektant:

Ing. Jifi Londyn

Kolma 514, Velka Polom, 747 64
€. aut.: 1102669

Vlypracoval:
Radek Hladky

Ukol a rozsah zpravy

Na zakladé pozadavku zastupce investora projektant vypracoval projektovou dokumentaci ZTI

ke stavebnimu povoleni.

Podklady

stavebni dokumentace

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 06 0320 Ohfivani teplé vody

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

Navrh feseni

Kanalizace splaskova

Svodné potrubi

QOdvod odpadnich vod od jednatlivych zafizovacich pfedméti je sveden leZatou kanalizaci a
napojen na kanaliza¢ni pfipojku. Lezata kanalizace je vedend pod podlahou 1.NP. Lezata vnitfni

kanalizace bude provedena z PVC trub, v dimenzich 100-150 ve spadu min.3%.



4.1.4

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.4

Svislé odpadni potrubi

Stoupaci potrubi bude z trub PP v dimenzi 100. Potrubi bude kotveno upeviiovacimi

objimkami ve vzdalenosti udavanym vyrobcem potrubi. Svisly odpad bude odvétran nad stfechu
a ukonceny +500mm nad rovinou stiechy. Na odpadnim potrubi budou osazeny gistici kus v
1.NP v drovni +1000mm od trovné podiahy.

Piipojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi bude z trub PP, o dimenzich 50-100,vedené v drazkach ve zdi a
instalagnich pfi¢kach. Sklon pfipojovaciho potrubi je min. 3%. Délka pfipojovaciho potrubi
nepfesahne 4m.

Zafizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny ve standardnim provedeni, kazdy ZP musi byt opatfen
zapachovou uzavérkou. Jednotlivé ZP uréi investor.

Kanalizace dest'ova
Svodné potrubi

Odvod destovych vod od jednotlivych stiech je sveden odpadnim potrubim do nové pfipojky
destove kanalizace v majetku mésta. Lezata kanalizace je vedena pod podlahou 1.NP. LeZata
vnitini kanalizace bude provedena z PVC trub, v dimenzich 125-150 ve spadu min.1%.

Svislé odpadni potrubi

Stoupaci potrubi bude z trub v dimenzi 100. Potrubi bude kotveno upeviiovacimi objimkami ve
vzdalenosti udavanym vyrobcem potrubi. Potrubi bude ukon&eno lapagem stfednich splavenin.

Zkouseni vnitfni kanalizace

Po provedené montazi bude provedena zkouska vnitini kanalizace podle CSN 75 6760. Bude
provedena technicka prohlidka a vizualni kontrola tvarovek a spojd. Nésledné bude provedena
zkouska vodotésnosti potrubi a plynotésnosti pfipojovaciho,odpadniho a vétraciho potrubi
zkugebnim plynem. Montaz a zkousku vnitini kanalizace smi provést jen odborna firma,ktera o
provedenych zkouskach vyda protokol.

Instalace vody

Objekt bude napojena z fadu, vodomérna sestava bude umisténa v $achté pobliz napojeni viz.
samostatny projekt vodovodni pfipojky. Vstup do objektu bude v 1.NP v technické mistnosti, kde
bude umistén podruzny vodomeér. Dale bude veden vnitini rozvod vody. LeZaté potrubi je vedeno
v podlaze 1.NP. Potrubi je navrzeno z plastového potrubi PPr PN10 (studena voda) a PN16
(tepla voda). V instalaéni $achté budou instalovany podruzné vodoméry pro jednotlivé byty.

Stoupaci potrubi bude provedeno z plastového potrubi PPr. Potrubi bude kotveno v roztedi cca
150cm. Jednotlivé ZP jsou na stoupaci potrubi napojeny pfipojovacim potrubim. Vodovodni
baterie byly navrZzeny v klasickém provedeni a bude nutné pied zahajenim stavby projednat s
majitelem jejich skutecny vybér. Ohfev TV je fe$en v zasobniku teplé vody o objemu 900 .
Napojeni ohfivate na rozvod vody je proveden dle CSN 06 0320. Cirkulaéni potrubi s Gerpadlem
zajisti bezprostredni dodavku teplé vody s tasovym spinatem. Potrubi bude izolovano
navlekovou izolaci po celé trase rozvodu v&. tvarovek a armatur dle vyhl. 193/2007.

Po dokon&eni montaze bude provedena prohlidka a tlakova zkouska. Vnitini vodovod se zkousi
na 1,5nasobek provozniho pfetlaku,nejméné viak 1,5 Mpa. O prohlidce a tlakové zkousce se
zpracuje zépis dle CSN. P montazi potrubi musi byt dodrzeny montazni predpisy daného
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4.5

4.6

4.7

5.0

6.0

systému.
Pozarni vodovod

V prostoru vnitiniho schodisté ve 2.NP objektu se umisti 1 ks hadicového systému pro prvni
zasah s tvarové stélou hadici DN 25 délky 30 m. Hadicovy systém je umistén tak, aby
nejodlehlej$i misto kazdého pozarniho useku bylo od vnitiniho odbérniho mista vzdaleno max.
40 m (30 m hadice a 10 m dostfik). Pozadovany hydrodynamicky pretlak vody na pfitokovém
ventilu alespon 0,2 MPa se sou¢asnym priitokem vody z uzaviratelné proudnice alespoi Q = 0,3
I/'s. Potrubi bude z pozinkované oceli.

Vyuziti desSt'ové vody

Destova voda bude odvadéna do pfilehlé destové kanalizace v majetku mésta Petivald.
Pozarni feSeni

:Jefjnqtlivé prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle poZarné bezpeénostniho
feseni.

Hydrotechnické vypocty

Destoveé odpadni vody ze stiechy:
- stfecha objektu 487 m?

- vydatnost desté pro 15-minutovy dést 0,015 I*s"*m=
- koeficient odtoku 0,9

487 x 0,015x0,9=6,57 I/s

Splaskové vody:

Q,,,= k¥(Z DU)

Q= 0,5V 17*(0,5*1)+(0,6*1)+(0,8*3)+(2,0*1)] = 0,5V (93,5)=4,831/s

Vypocet spotieby vody:

34 osoby x 35 m3/os*rok = 1190 m3/rok

Qd = 3260 I/den

Qdm =3260l/den x 1,5 = 4890 l/den = 204,0 I’hod
Qhm =204 I/hod x 2,1 = 4284 I/hod = 0,120 I’'s

Stanoveni vypocétoveho pritoku v potrubi vodovodu:
Qo=(Z Qa*n)
Qo= v [(0,152*34)+(0,22*68)] = v (3,485) = 1,87 Is

Stanoveni vypoctového pritoku pro pozarni potrubi vodovodu:
Q= (z Qa*n)

Q= V(117N =N (1,21)=11Us

Navrh vodoméru:
1,871/sx1,15=2151/s
Navrzen vodomér Qn 6 s max. Pritokem 3,33 I/s.

Zaver

Tato projektova dokumentace nenahrazuje vyrobné-technickou dokumentaci.
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